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两化融合设备设施控制程序
1.目的

1.1通过对两化融合体系设备设施的维护和管理，旨在提高设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，同时确保设备的可靠性和安全性。
1.2本程序规定了公司两化融合设备资产管理的职责、管理活动的内容与方法等要求。
1.3两化融合设备：包括两化融合相关的信息系统硬件设备及软件系统。

2.职责

2.1董事长负责批准重大设备设施采购、重大技术改造与升级维护项目的立项；
2.2信息部负责两化融合相关设备设施采购项目的立项工作；
2.3后勤保障中心负责设备设施的采购执行；
2.4信息部负责制定设备设施采购计划，以及设备设施的日常监视、测量、维护保养及报废工作；

2.5财务部负责设备设施相关账务的处理和设备设施资金投入过程中的监管。
3.设备的采购

3.1设施设备的采购由使用部门提出申请，信息部负责调研技术实现，提交后勤保障中心审核，报请董事长审批后进行采购。
3.2设备设施的采购按照公司采购流程进行。
4.设施设备维护管理

两化融合设备设施采购到位后，由信息部组织使用部门、供应商进行安装、调试、试运行、验收等工作，并对设备及软件系统进行日常维护及运维等相关工作，并保存相应记录。
根据各部门使用的需求及提高终端硬件智能化对硬件设备相关配套支持的软硬件系统进行全面的升级维护、相关配套的软硬件系统安全维护。
5.设施设备报废处理
对不能修复或技术落后等需要报废的设备，由使用部门提出报废申请，信息部会同后勤保障中心及内审部组织评审，评审通过后予以报废。
6.相关文件
6.1 VICUTU-TI-ZD-76-01 计算机网络安全管理制度
6.2 VICUTU-TI-ZD-74-02 办公电脑管理细则

7.记录表单

7.1 VICUTU-TI-JL-74-01 机房巡检事故登记表
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